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Zapojenie elektromera - priame meranie NN

Schéma zapojenia 3-oj fazového elektromera
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ENERGY DISTRIBUTION a.s.

Zapojenie elektromera - priame meranie NN

Schéma zapojenia 3-oj fazového elektromera s internym riadenim

Elektromerovy rozvadzac

R1 - Interné relé elektromera
7777777777 X, Y - Svorky elektromera pre blokovanie
Elektromer spotrebicov vo vysokej tarife (pripaja PDS)

K1 - Stykac / Relé v domovom rozvadzaci
pre ovladanie VT

Relé R1 spina nulovy vodic¢ v
Case ked' je platna nizka tarifa.
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ENERGY DISTRIBUTION a.s.

Zapojenie elektromera - priame meranie NN

Schéma zapojenia 3-oj fazového elektromera pri malom / lokalnom zdroji FVE

FEIektromerov{/ rozvadzac j
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ENERGY DISTRIBUTION a.s.

Zapojenie elektromera - polopriame meranie NN

Schéma zapojenia 3-oj fazového elektromera

rEIektromerovy'/ rozvadzac

Elektromer

R1 - Interné relé elektromera

X, Y - Svorky elektromera pre blokovanie
spotrebicov vo vysokej tarife (pripdja PDS)

Relé R1 spina nulovy vodi¢ v
Case ked' je platna nizka tarifa.

Vystup - blokovanie spotrebi¢ov
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ktromerovy rozvadzac

Schéma zapojenia 3-oj fazového elektromera
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Zapojenie elektromera - nepriame meranie VN
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